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Legend / Légende / Legende / Leyenda:

Current transformer (CT) /
Transformateur de courant (TC) / 
Stromwandler /
Transformador de intensidad

Voltage transformer  (VT) /
Transformateur de tension (TT) /
Spannungswandler /
Transformador de tensión

Surge arrester /
Parafoudre /
Überspannungsableiter /
Pararrayos

Earthing switch /
Sectionneur de mise à la terre 
(M.A.L.T.) / Erder /
Seccionador de tierra

Disconnector /
Sectionneur /
Trenner /
Seccionador

Cable, underground connection /
Câble, liaison souterraine /
Unterirdischer Kabelabschnitt /
Cable, conexión subterráneo

Circuit breaker /
Disjoncteur /
Leistungsschalter /
Interruptor

Switch disconnector /
Interrupteur-sectionneur /
Lasttrenner /
Interruptor-seccionador

Power transformer /
Transformateur de puissance /
Leistungstransformator /
Transformador de potencia

Fuse-disconnector /
Fusible-sectionneur /
Trennsicherung /
Fusible-seccionador

G
Generator /
Altérnateur /
Generator /
Generador

M Motor DOL or VSD/VFD /
Moteur / Motor / Motor

ÄnderungsbeschreibungRev.
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G
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GT 1

00BC    10 kV

M

110 kV UW – Freimann 110 kV UW – Freimann

Gas-
kompressor 1

Gas-
kompressor 2

Liefergrenze
GT

Transformator 
00BT02
YNd5d5

80/80/20 MVA
110/11/10 kV

Verbindung  
Fernwärme

00BB06Schwarzstart
Diesel

Generator

00BE

00CD00CC   400 V   GT1 00CE   GT2

Erstellung

Transformator 
00BT01
YNd5d5

80/80/20 MVA
110/11/10 kV

Spannungs-
wandler 1

M

Speise-
pumpe 1

M 

Speise-
pumpe 2

Verbindung  
Fernwärme

00BA01

M 

Kühlwasser-
pumpe

M

Kühlwasser-
pumpe

Spannungs-
wandler 2

NC NC

MCC GT1 MCC GT2

Liefergrenze
GT

Bestand Bestand

Liefergrenze
GT

Liefergrenze
GT

*1 *1

*1
Nicht Teil der 
BimSchG 
Anlage


