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ENGEGANGENAM 26 JuNi 2078

Industrie Service
TUV SUD Industrie Service GmbH - Edisonstrafte 15 - 90431 Nirnberg - Deutschland Mehr Sighé,rheit,
~ Mehr Wert.
GSB Sonderabfall-Ensorgung
Bayern GmbH
Aulerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
Ihre Zeichen/Nachricht vom Unsere Zeichen/Name Tel.-Durchwahl/E-Mail Fax-Durchwahl Datum Seile
Herr Wolfgang Nenno IS-AN1-NBG/mb 0911 6557-201 0911 6557-211 25. Juni 2018 1von1

Manuela Bohner manuela.bohner@tuev-sued.de

Erlaubnisantrag nach § 18 BetrSichV

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie erhalten beigefiigt: 2 Prifberichte zum Erlaubnisantrag nach § 18 BetrSichV in 3-facher Ausferti-
gung, Eq. 2850023

O mit bestem Dank zuriick E zum Verbleib bei Ihnen

O It. Ihrer Nachricht O It. telefonischer Absprache
Datum: Datum:

O It. unserer Nachricht mit.
Datum:

mit der Bitte um:

O weitere Bearbeitung O telefonische Ricksprache
O Stellungnahme O Terminvereinbarung
& Kenntnisnahme O Riicksendung an uns
Kurznachricht:
Mit freundlichen Griken
(‘U —
M qé\()\—& o
Mariuela Bohner -
Niederlassung Nirnberg
Abteilung Anlagensicherheit
TUV SUD Industrie Service GmbH
Sitz: Miinchen Aufsichtsrat: Telefon: +43 911 6557-201 Niederlassung Nirnberg
Amtsgericht Miinchen HRB 96 869 Reiner Block {Vors.) Telefax: +49 911 6557-211 Abteilung Anlagensicherheit
USt-IdNr. DE129484218 Geschaftsfihrer. www.tuev-sued.delis Edisonstrafte 15

Informationen gemal § 2 Abs. 1 DL-InfoV  Ferdinand Neuwieser (Sprecher), i a B 90431 Niimberg
unter www.tuev-sued.defimpressum Christian Bauerschmidt, Thomas Kainz T‘.N Deutschland



Echtheitspriifung dber den aufgedruckien QR-Code in Verbindung mit der App , TUV SUD Verify*

Priifbericht
zum Erlaubnisantrag nach
§18 BetrSichV

GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Standort
GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
Priifbericht-Nr.:

Equipment-Nr.:

Gegenstand der Priifung:

Zeitraum der Priifung:
Grundlage der Priifung:

Art der Priifung:

Ergebnis der Priifung:

Industrie Service

Bei Riickfragen:

Conrad Wilhelm

Telefon: 0911 6557-212

Telefax: 0911 6557-211

E-Mail: IS-AN1-NBG@tuev-sued.de
Auftr.-Nr.: 19388152

Betreiber/Arbeitgeber
GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen
2850023-550-PR-25.05.2018

2850023-529

Errichtung Stlckgutlagerflache S29,
(Fass-und Gebindelager)
nach § 18 Absatz 1 Nummer 6

04.06.- 20.06.2018

§18 (3) Betriebssicherheitsverordnung bezuglich
~ Gefahrenfeld Brand- und Explosion

Prifung zum Erlaubnisantrag

Die Prifung der Antragsunterlagen durch die TUV SUD Industrie Service GmbH in ihrer Eigenschaft
als zugelassene Uberwachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 hat ergeben, dass

die Aufstellung, die Bauart und

die Betriebsweise der 0.g. Anlage den Anforderungen der BetrSichV

entsprechen, wenn neben den Angaben im Antrag die in den Antragsunterlagen bzw. in diesem
Prafbericht unter Annex 3 genannten Mafinahmen einschlieRlich der Prufungen nach BetrSichV

Anhang 2 Abschnitt 3 realisiert

Nurnberg, 20.06.2018

—

Dipl.-Ing. Conrad Wilhelm
NUrnberg, Abteilung Anlage

Auftrags-Nr.: 000019388152
Equipment-Nr. :2850023
Material: 550-PR

Datum: 25.05.2018

__g:\_\/)\j‘\i_\tlah']g X

icherheit-"

werden.

TUV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung Nirmberg

Abteilung Anlagensicherheit
Edisonstr. 15

90431 Nirnberg

Telefon: 0911 6557-212
Telefax: 0911 6557-211
www.tuev-sued.de/is

TOv®

Zugelassene Uberwachungsstelle
Seite 1 von 8

Ver: 20151104-01



Prufbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

2
2
2
3

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis

2 Vorhaben

3 Ortsbesichtigung

4 Inhalte der Prifung
4.1 Inhalte der Prifung der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Brand- und Explosionsgefdhrdungen)
BetrSichV 3

Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Anlage und Betriebsweise
Annex 2. Eingereichte Antragsunterlagen

Annex 3. Zusatzliche Mallnahmen

Annex 4: Hinweise

Annex 5: Beriicksichtigte Vorschriften und technische Regeln

2 Vorhaben

Der Bauherr, Fa. GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH, AuBerer Ring 50 in 85107 Baar-
Ebenhausen, plant die Errichtung einer neuen Stiickgutlagerflache S29 an folgendem Standort:

GSB Sonderabfall-Entsorgung

Bayern GmbH

AuRerer Ring 50

85107 Baar-Ebenhausen

Flur-Nr.: 732, Gemarkung Manching, Flur-Nr.: 1858 Baar-Ebenhausen

Hierzu beauftragt der Antragsteller die TUV SUD Industrie Service GmbH als zugelassene
Uberwachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 zur Erstellung eines Prifberichtes
gemaf §18 (3) Satz 5 BetrSichV.

Mit der Prufung soll bestétigt werden, dass die Anlage bei Einhaltung der in den folgenden Unterlagen
genannten MaRnahmen einschlielilich der Prifungen der Anlage nach

O Anhang 2 Abschnitt 3 (Explosionsgefahrdungen) sicher betrieben werden kann.

Bei der Erstellung des Prifberichtes wurde der Leitfaden LV49 ,Qualitat der gutachterlichen Auerung
im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach § 13 Betriebssicherheitsverordnung” des Lande rausschuss
fur Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) berticksichtigt.

Die Priifung bezieht sich auf die in Annex 1 beschriebene Anlage.
Zur Durchfuhrung der Priffung wurden der ZUS Antragsunterlagen gemaR Annex 2 dieses

Prifberichts eingereicht. Entsprechend beziehen sich alle folgenden Aussagen auf den darin
wiedergegebenen Planungsstand.

3 Ortsbesichtigung / Standort

Die Ortsbesichtigung wurde am 04.06.2018 durch Dipl. Ing. Conrad Wilhelm durchgefihrt.
Die Ortlichkeiten entsprechen dem Erlaubnisantrag.
Weitere Angaben zur értlichen Lage sind den Genehmigungsunterlagen zu entnehmen.

Datum: 20.06.2018

Telefon: 0911 6557-212 TUV SUD Industrie Service GmbH
Selte 2 von 8 Telefax: 0911 6557-211 Niederlassung Nirnberg
www.tuev-sued.delis Abteilung Anlagensicherheit

Edisonstr. 15

)]
TV 90431 Niirnberg



Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr..000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

4 Inhalte der Priifung

4.1 Inhalte der Priifung der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Brand - und
Explosionsgefahrdungen) BetrSichV

Die eingereichten Antragsunterlagen gemaf Annex 2 zur Erlangung der Erlaubnis auf Errichtung und
Betrieb wurden gemaR BetrSichV unter Anwendung der Prafgrundlagen nach Annex 5 geprift.

Es wird bestatigt, dass die Anlage hinsichtlich:

0 Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung
und

(1 hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entspricht
und

[ dass die vorgesehenen sicherheitstechnischen Manahmen geeignet sind und

bei Einhaltung der Priifungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 sicher betrieben werden kann.

a

Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Anlage und Betriebsweise, Beschreibung

Die Stiickgutlagerflache S29 befindet sich auf dem Gelande der Fa. GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH, AuRerer Ring 50 in 85107 Baar-Ebenhausen an oben beschriebenem Standort.

In der naheren Umgebung des geplanten Stiickgutlagers befinden sich in ausreichendem Abstand
bebaute Flachen. Eine Wechselwirkung der bestehenden Bebauung zum geplanten Neubau der
Stuckgutlagerflache S29 ist nicht gegeben.

Das Sttickgutlager wird zur Annahme, Kontrolle und zur Lagerung von flissigen, pastdsen oder festen
entziindbaren, nicht entziindbaren, gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abféllen genutzt und

ausschlieRlich mit eingewiesenem Personal betrieben.

Die Lagerkapazitat des Stiickgutlagers betragt nach Abschluss der geplanten MalRnahmen 750
Tonnen auf einer Flache von 1.150 m2.

Die gesamte Lagerflache ist Uberdacht.

Neubau Sttickgutlager S28:

Der Neubau des Stiickgutlagers umfasst folgende Anlagenteile:

- Erichtung Lagerfléache 1.150m?
- Errichtung Uberdachung / Halle offen

Die Lagermenge betragt 750 Tonnen.

Datum: 20.06.2018

Telefon: 0911 6557-212 TUV SUD Industrie Service GmbH
Seite 3 von 8 Telefax: 0911 6557-211 Niederlassung Nimberg
www.tuev-sued.delis Abteilung Anlagensicherheit

Edisonstr, 15

—
TUV 90431 Namberg



Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Lagerung der Medien:

Die Lagerung der Medien in flUssiger, pastdser oder fester Form erfolgt in Grofpackmitteln (IBC),
Verpackungen (F&sser) oder in Mulden.

Die geplante Lagerfliche besteht aus Stahlbeton und ist im gesamten Wirkbereich elektrostatisch
ableitfahig ausgefiihrt. Ein Auftreten von gefahrlichen elektrostatischen Aufladungen ist nicht zu
erwarten.

Die gesamte Stlckgutlagerflache S29 wird mit einer Brandmeldeanlage mit Sprihwasserldschanlage
ausgeristet.

Zur Aufnahme des Léschwassers dient ein unterirdisches Ruckhaltebecken mit einem Volumen von
304 m®,

Im Rahmen einer Betriebsanweisung werden insbesondere die Vorgénge Beseitigung von
auslaufenden Medien, sowie der Beseitigung von Niederschlagen festgelegt.

Datum: 20.06.2018

Telefon: 0911 6557-212 TUV SUD Industrie Service GmbH
Saite 4 von 8 Telefax: 0911 6557-211 Niederlassung Niimberg
www.tuev-sued.delis Abteilung Anlagensicherheit

® Edisonstr. 15

TV 90431 Nimberg



20.06.2018
TOV Auftr.-Nr.:000019388152

Annex 2: Eingereichte Antragsunterlagen

Folgende Unterlagen wurden bertcksichtigt.

Prifbericht
zum Erlaubnisantrag nach
§18 BetrSichV

Industrie Service

Unterlagen Dokument-Nr. Datum
z.B.
Zeichnungs-Nr.
Kurzbeschreibung, Antrag auf Erteilung einer ohne April 2018
Anderungsgenehmigung gemal §16 BImSchG
Lageplan Ex-Zone Zeichnungs-Nr.: 09.05.2017
11616-G22
; Zeichnungs-Nr.: 09.05.2017
Ex-Zonenplan Schnitte A-A und B-B g
3 11616-G23
Baubeschreibung zum Bauantrag 28.03.2018

Datum: 20.06.2018

Seite 5 von 8

Telefon: 0911 6557-212
Telefax: 0911 6557-211
www.tuev-sued.delis

Tov®

TUV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung Niirmberg

Abteilung Anlagensicherheit
Edisonstr. 15

90431 Narnberg



Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Annex 3: Zusdtzliche MaBnahmen
Anlagenteile im Bereich der Verkehrsflaichen (Rohrbriicken / Entladestationen) sind mit einem Schutz
gegen Anfahren zu sichern.

Arbeiten in Ex-Bereichen der Anlage verschiedener Firmen sind zu organisieren / koordinieren
(Gefahrdungsbeurteilung / Explosionsschutzdokument).

Das Explosionsschutzdokument, die Gefahrdungsbeurteilung sowie das Instandhaltungskonzept der
Anlage sind bei der Prufung vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

Die gelagerten Stoffe sind identifizierbar zu kennzeichnen.

Das Lager ist mit einer ausreichenden Beleuchtung zu versehen.

Die Lagerorganisation ist so zu fuhren, dass das Lagergut unmittelbar vom Loschmittel erreicht wird.
Die Festlegungen der Zusammenlagerungsmdglichkeiten sind in einer Gefahrdungsbeurteilung zu

betrachten und eine entsprechende Betriebsanweisung zu erstellen.

Die technische Dokumentation fur die Anlage, einschlieRlich der technischen Ausristung, ist bei der
Prufung vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Die Anlage ist mit einem ausreichenden Schutz gegen Blitzschlag auszuristen.

Die Lagerflache ist ausreichend elektrostatisch ableitfahig herzustellen.

Weitere Hinweise:

Die Lagerflachen sind entsprechend der Anforderungen nach AwSV auszufiihren.

Datum: 20.06,2018

Telefon: 0911 6557-212 TUV SUD Industrie Service GmbH
Seile 6 von 8 Telefax: 0811 6557-211 Niederlassung Nirberg
www.tuev-sued.de/is Abteilung Anlagensicherheit

Edisonstr. 15

wn s ®
TLN 90431 Namberg



Prufbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.-000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Annex 4: Hinweise

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen , dass die Anlage gemal § 15 BetrSichV vor erstmaliger
Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtigen Anderungen nach der
MaRgabe der in Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 4.1 der BetrSichV genannten Vorgaben durch eine
zugelassene Uberwachungsstelle auf Explosionssicherheit, einschlieRlich der MaRnahmen des §7
GefStoffV zu den technischen Schutzmafnahmen, des Blitzschutzes, des Potentialausgleichs, geprift
wird.

Zur Prufung der Anlage vor Inbetriebnahme gemall § 15 BetrSichV ist der zugelassenen
Uberwachungsstelle die vollstandige technische und organisatorische Anlagendokumentation
vorzulegen, u.a.:

- die Gefahrdungsbeurteilung sowie das Explosionsschutzdokument fur die Anlage durch den
Arbeitgeber nach den § 6 GefStoffV (siehe TRBS 1111, 2152 ff);

- die Herstellerdokumentationen (EG-Konformitatserklarungen, Betriebsanleitungen), wie z.B.
nach Druckgeraterichtlinie RL 97/23/EG, nach Explosionsschutzrichtlinie RL 84/9/EG bzw.
2014/34/EU;

- Organisatorische Mafinahmen, wie z.B.:

*Betriebsanweisungen zum sicheren Betrieb der Anlage,
*Nachweis Uber die Einweisung/Unterweisung der Beschéftigten,
*Festgelegte Instandhaltungsmafnahmen, ggf. Instandhaltungskonzept des Arbeitgebers;
- Bescheinigungen, Prifprotokolle, Nachweise, Dokumente usw. Uber die ordnungsgeméfe
Montage und Installation der Anlage; wie z.B. von der ausfuhrenden Elektro-Firma, ggf. ein
Bericht gemaR DGUV V3 lber den ordnungsgemalen Zustand der elektrischen Anlage vor
Ort (u.a. Potentialausgleich), der Blitzschutzanlage /-system;

- Festlegung der Fristen flr die n&chste wiederkehrende Prufung der Explosionssicherheit
(max. alle 5/6 Jahre), des technischen Explosionsschutzes (max. alle 2,5/3 Jahre) der Anlage,
ggf. Fristen fur regelmaRige Audits (z.B. jahrlich) hinsichtlich Umsetzung des
Instandhaltungskonzeptes des Arbeitgebers.

- Malnahmen zum Brandschutz

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen , dass die Anlage gemaf § 16 BetrSichV wiederkehrend nach
der MaRgabe der in Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 5.1 der BetrSichV genannten Vorgaben durch eine
zugelassene Uberwachungsstelle auf Explosionssicherheit, einschlieflich der Priifungen nach der
MaRgabe der in Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 5.2 und 5.3, ggf. 5.4 (Instandhaltungskonzept) der
BetrSichV genannten Vorgaben durch eine zPbP oder zugelassene Uberwachungsstelle und der
MaRnahmen des §7 GefStoff¥ zu den technischen Schutzmalnahmen, des Blitzschutzes, des

Potentialausgleichs, gepruft wird.

Die Festlegung der Fristen filr die nachste wiederkehrende Prifung der Explosionssicherheit (max.
alle 5/6 Jahre) / des technischen Explosionsschutzes (max. alle 2,5/3 Jahre) der Anlage, ggf. Fristen
fir regelméRige Audits (z.B. jahrlich) hinsichtlich Umsetzung des Instandhaltungskonzeptes des
Arbeitgebers.

Hinweise und Bemerkungen:

Die Anwendung eines Instandhaltungskonzeptes, gemall Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 5.4 der
BetrSichV - mit technischen und organisatorischen Mafinahmen nach den MalBgaben der ZUS BE-
007, muss die Gleichwertigkeit zu den wiederkehrenden Priifungen nach Anhang 2, Abschnitt 3,
Nummer 5.2 und 5.3 der BetrSichV sicherstellen.

Die Gleichwertigkeit und Wirksamkeit des Instandhaltungskonzeptes ist im Rahmen der Priifungen
nach Anhang 2, Abschnitt 3, Nummer 4.1 und 5.1 der BetrSichV durch die ZUS zu priifen.

Die Umsetzung des genannten Instandhaltungskonzeptes ist regelméfig (z.B. jéhriich) von einer ZUS
zu kontrollieren / auditieren. Hierzu muss ein Kontrollmechanismus festgelegt und beschrieben
werden.

Datum: 20.06.2018

Telefon: 0911 6557-212 TUV SUD Industrie Service GmbH
Seite 7 von 8 Telefax: 0911 6557-211 Niederlassung Nurmberg
www.tuev-sued.delis Abteilung Anlagensicherheit

Edisonstr. 15

o g ®
TLN 90431 Nimberg



Priifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr..000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Annex 5: Rechtsgrundlagen / Beriicksichtigte Vorschriften und techn ische Regeln

- Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen (Betriebssicherheitsverordnung 2016)

- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung 2015), Artikel 2 der VO

- Leitfaden LV 49, ,Qualitat der gutachterlichen AuRerung im Rahmen des Erlaubnisverfahrens
nach § 13 Betriebssicherheitsverordnung®

- TRBS 1201 ,Prufung von Arbeitsmitteln und Uberwachungsbedurftigen Anlagen®
- TRBS 2152 ff ,Gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare”
- TRGS 510 ,Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern®

- TRGS 800 ,Brandschutzmanahmen®

Datum: 20.06.2018

Telefon: 0911 6557-212 TOV SUD Industrie Service GmbH
Seite 8 von 8 Telefax: 0911 6557-211 Niederlassung Niimberg
www.tuev-sued.delis Abteilung Anlagensicherheit

Edisonstr. 15

up g ®
TUV 90431 Nimberg



Echtheitspriifung iiber den aufgedruckten QR-Code in Verbindung mit der App ,TUV SUD Verify*

Priifbericht
zum Erlaubnisantrag nach
§18 BetrSichV

GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuRerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

Standort

GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

AuRerer Ring 50

85107 Baar-Ebenhausen
Priifbericht-Nr.:

Equipment-Nr.: 2850023-L.21

Gegenstand der Priifung:

Industrie Service

Bei Riickfragen:

Conrad Wilhelm

Telefon: 0911 6557-212

Telefax: 0911 6557-211

E-Mail: 1IS-AN1-NBG@tuev-sued.de
Auftr.-Nr.: 18388152

Betreiber/Arbeitgeber
GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH

Aulerer Ring 50
85107 Baar-Ebenhausen

2850023-550-PR-25.05.2018

Errichtung Stuckgutlagerflache L21,

(Fass-und Gebindelager)
nach § 18 Absatz 1 Nummer 6

Zeitraum der Priifung:

Grundlage der Priifung:

04.06.- 20.06.2018

§18 (3) Betriebssicherheitsverordnung bezuglich

[l Gefahrenfeld Brand- und Explosion

Art der Priifung:

Ergebnis der Priifung:

Prifung zum Erlaubnisantrag

Die Priifung der Antragsunterlagen durch die TUV SUD Industrie Service GmbH in ihrer Eigenschaft
als zugelassene Uberwachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 hat ergeben, dass
die Aufstellung, die Bauart und die Betriebsweise der 0.g. Anlage den Anforderungen der BetrSichV
entsprechen, wenn neben den Angaben im Antrag die in den Antragsunterlagen bzw. in diesem
Prufbericht unter Annex 3 genannten MafRnahmen einschlieRlich der Profungen nach BetrSichV

Anhang 2 Abschnitt 3 realisiert werden.

\C(\Usiﬂ:e
AN S@

AD )
©
(o]

20

Nurnberg, 20.06.201

- il =

el St
Sachverstandiger dek ZUS \. "~
Dipl.-Ing. Conrad Wilhel

Nurnberg, Abteilung Anlag

Auftrags-Nr.: 000019388152
Equipment-Nr. :2850023
Material: 550-PR

Datum: 25.05.2018

Seite Tvon 8

Ver: 20151104-01

Zugelassene Uberwachungsstelle

TOV SUD Industrie Service GmbH
Niederlassung Nimberg

Abteilung Anlagensicherheit
Edisonstr. 15

)
TOV 90431 Nimberg

Telefon: 0911 6557-212
Telefax: 0911 6557-211
www.tuev-sued.delis



Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

2
2
2
3

1 Inhaltsverzeichnis

1 Inhaltsverzeichnis

2 Vorhaben

3 Ortsbesichtigung

4 Inhalte der Prifung
4.1 Inhalte der Prifung der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Brand- und Explosionsgeféhrdungen)
BetrSichV 3

Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Anlage und Betriebsweise
Annex 2: Eingereichte Antragsunterlagen

Annex 3: Zusatzliche Malknahmen

Annex 4: Hinweise

Annex 5: Beriicksichtigte Vorschriften und technische Regeln

2 Vorhaben

Der Bauherr, Fa. GSB Sonderabfall-Entsorgung Bayern GmbH, AuBerer Ring 50 in 85107 Baar-
Ebenhausen, plant die Errichtung einer neuen Stlickgutlagerflache L21 an folgendem Standort:

GSB Sonderabfall-Entsorgung

Bayern GmbH

AuRerer Ring 50

85107 Baar-Ebenhausen

Flur-Nr.: 1509/75, Gemarkung Baar-Ebenhausen

Hierzu beauftragt der Antragsteller die TUV SUD Industrie Service GmbH als zugelassene
Uberwachungsstelle nach BetrSichV Anhang 2 Abschnitt 1 Nr. 1 zur Erstellung eines Prifberichtes
gemal §18 (3) Satz 5 BetrSichV.

Mit der Prifung soll bestéatigt werden, dass die Anlage bei Einhaltung der in den folgenden Unterlagen
genannten MaRRnahmen einschlieRlich der Priifungen der Anlage nach

[0 Anhang 2 Abschnitt 3 (Explosionsgefdhrdungen) sicher betrieben werden kann.

Bei der Erstellung des Prifberichtes wurde der Leitfaden LV49 ,Qualitat der gutachterlichen AuRerung
im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nach § 13 Betriebssicherheitsverordnung” des Landerausschuss
fur Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) berlicksichtigt.

Die Prafung bezieht sich auf die in Annex 1 beschriebene Anlage.
Zur Durchfuhrung der Prifung wurden der ZUS Antragsunterlagen gem&R Annex 2 dieses

Priifberichts eingereicht. Entsprechend beziehen sich alle folgenden Aussagen auf den darin
wiedergegebenen Planungsstand.

3 Ortsbesichtigung / Standort

Die Ortsbesichtigung wurde am 04.06.2018 durch Dipl. Ing. Conrad Wilhelm durchgefuhrt.
Die Ortlichkeiten entsprechen dem Erlaubnisantrag.
Weitere Angaben zur értlichen Lage sind den Genehmigungsunterlagen zu entnehmen.

Datum: 20.06.2018
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Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TOV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

4 Inhalte der Priifung

4.1 Inhalte der Priifung der Anlage nach Anhang 2 Abschnitt 3 (Brand - und
Explosionsgefdhrdungen) BetrSichV

Die eingereichten Antragsunterlagen gemalk Annex 2 zur Erlangung der Erlaubnis auf Errichtung und
Betrieb wurden gemaf BetrSichV unter Anwendung der Prufgrundlagen nach Annex 5 gepruft.

Es wird bestatigt, dass die Anlage hinsichtlich:

O Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung
und

[1 hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entspricht
und

(1 dass die vorgesehenen sicherheitstechnischen Malnahmen geeignet sind und

(1 bei Einhaltung der Priifungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 sicher betrieben werden kann.

Annex 1: Wesentliche Bestandteile der Anlage und Betriebsweise, Beschreibung

Die Stlickgutlagerflache L21 befindet sich auf dem Gelénde der Fa. GSB Sonderabfall-Entsorgung
Bayern GmbH, Auerer Ring 50 in 85107 Baar-Ebenhausen an oben beschriebenem Standort.

In der naheren Umgebung des geplanten Stlckgutlagers befinden sich in ausreichendem Abstand
bebaute Flachen. Eine Wechselwirkung der bestehenden Bebauung zum geplanten Neubau der
Stickgutlagerflache L21 ist nicht gegeben.

Das Stuckgutlager wird zur Annahme, Kontrolle und zur Lagerung von flissigen, pastésen oder festen
entziindbaren, nicht entziindbaren, gefahrlichen und nicht gefahrlichen Abfallen genutzt und

ausschlielllich mit eingewiesenem Personal betrieben.

Die Lagerkapazitdt des Stuckgutlagers betrdgt nach Abschluss der geplanten Mafinahmen 750
Tonnen auf einer Flache von 1.150 m2.

Die gesamte Lagerflache ist Uberdacht.

Neubau Stlickgutlager L21:

Der Neubau des Stlickgutlagers umfasst folgende Anlagenteile:

- Ermrichtung Lagerflache 1.150m?
- Errichtung Uberdachung / Halle offen

Die Lagermenge betragt 750 Tonnen.

Datum: 20.06.2018
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Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Lagerung der Medien:

Die Lagerung der Medien in flissiger, pasttser oder fester Form erfolgt in GroRpackmitteln (IBC),
Verpackungen (Fasser) oder in Mulden.

Die geplante Lagerflache besteht aus Stahlbeton und ist im gesamten Wirkbereich elektrostatisch
ableitfahig ausgefthrt. Ein Auftreten von gefdhrlichen elektrostatischen Aufladungen ist nicht zu
erwarten.

Die gesamte Stiickgutlagerflache L21 wird mit einer Brandmeldeanlage mit Spriihwasserléschanlage
ausgeristet.

Zur Aufnahme des Léschwassers dient ein unterirdisches Ruckhaltebecken mit einem Volumen von
304 m2.

Im Rahmen einer Betriebsanweisung werden insbesondere die Vorgédnge Beseitigung von
auslaufenden Medien sowie der Beseitigung von Niederschlagen festgelegt.

Datum: 20.06.2018
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TUV Auftr.-Nr.:000019388152

Annex 2: Eingereichte Antragsunterlagen

Folgende Unterlagen wurden bericksichtigt.

Prifbericht
zum Erlaubnisantrag nach
§18 BetrSichV

Industrie Service

Unterlagen Dokument-Nr. Datum
z.B.
Zeichnungs-Nr.
Kurzbeschreibung, Antrag auf Ereilung einer ohne April 2018
Anderungsgenehmigung gemaR §16 BImSchG
Zeichnungs-Nr.: 09.05.2017
Lageplan Ex-Zone
9°p 11617-G22
: ; _ " Zeichnungs-Nr.: 09.05.2017
Ex-Zonenplan Schnitte A-A und B-B 11617-G23
Baubeschreibung zum Bauantrag 28.03.2018

Datum: 20.06.2018
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Prufbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Annex 3: Zusatzliche MafRnahmen
Anlagenteile im Bereich der Verkehrsflachen (Rohrbriicken / Entladestationen) sind mit einem Schutz
gegen Anfahren zu sichern.

Arbeiten in Ex-Bereichen der Anlage verschiedener Firmen sind zu organisieren / koordinieren
(Gefahrdungsbeurteilung / Explosionsschutzdokument).

Das Explosionsschutzdokument, die Gefahrdungsbeurteilung sowie das Instandhaltungskonzept der
Anlage sind bei der Priifung vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Es ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

Die gelagerten Stoffe sind identifizierbar zu kennzeichnen.

Das Lager ist mit einer ausreichenden Beleuchtung zu versehen.

Die Lagerorganisation ist so zu fuhren, dass das Lagergut unmittelbar vom Léschmittel erreicht wird.
Die Festlegungen der Zusammenlagerungsmoglichkeiten sind in einer Geféhrdungsbeurteilung zu

betrachten und eine entsprechende Betriebsanweisung zu erstellen.

Die technische Dokumentation fir die Anlage, einschlieRlich der technischen Ausristung, ist bei der
Prifung vor Inbetriebnahme vorzulegen.

Die Anlage ist mit einem ausreichenden Schutz gegen Blitzschlag auszurlsten.

Die Lagerflache ist ausreichend elektrostatisch ableitfahig herzustellen.

Weitere Hinweise:

Die Lagerflachen sind entsprechend der Anforderungen nach AwSV auszuflhren.

Datum: 20.06.2018
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Prifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Annex 4: Hinweise

Der Arbe itgeber hat sicherzustellen , dass die Anlage gemalt § 15 BetrSichV vor erstmaliger
Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtigen Anderungen nach der
MaRgabe der in Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 4.1 der BetrSichV genannten Vorgaben durch eine
zugelassene Uberwachungsstelle auf Explosionssicherheit, einschlieflich der MaRnahmen des §7
GefStoffV zu den technischen SchutzmaRnahmen, des Blitzschutzes, des Potentialausgleichs, geprift
wird.

Zur Prufung der Anlage vor Inbetriebnahme gemaB § 15 BetrSichV ist der zugelassenen
Uberwachungsstelle die vollstdndige technische und organisatorische Anlagendokumentation
vorzulegen, u.a.:

- die Gefahrdungsbeurteilung sowie das Explosionsschutzdokument fir die Anlage durch den
Arbeitgeber nach den § 6 GefStoffV (siehe TRBS 1111, 2152 ff.);

- die Herstellerdokumentationen (EG-Konformitatserklarungen, Betriebsanleitungen), wie z.B.
nach Druckgeraterichtlinie RL 97/23/EG, nach Explosionsschutzrichtlinie RL 94/9/EG bzw.
2014/34/EU;

- Organisatorische Malknahmen, wie z.B.:

*Betriebsanweisungen zum sicheren Betrieb der Anlage,
*Nachweis tber die Einweisung/Unterweisung der Beschéftigten,
*Festgelegte Instandhaltungsmafnahmen, ggf. Instandhaltungskonzept des Arbeitgebers;
- Bescheinigungen, Prifprotokolle, Nachweise, Dokumente usw. Uber die ordnungsgemafe
Mentage und Installation der Anlage; wie z.B. von der ausfuhrenden Elektro-Firma, ggf. ein
Bericht gema? DGUV V3 Uber den ordnungsgeméafien Zustand der elektrischen Anlage vor
Ort (u.a. Potentialausgleich), der Blitzschutzanlage /-system;

-  Festlegung der Fristen fur die nachste wiederkehrende Prifung der Explosionssicherheit
(max. alle 5/6 Jahre), des technischen Explosionsschutzes (max. alle 2,5/3 Jahre) der Anlage,
ggf. Fristen fiur regelméBige Audits (z.B. jahrlich) hinsichtlich Umsetzung des
Instandhaltungskonzeptes des Arbeitgebers.

- Maflnahmen zum Brandschutz

Der Arbeitgeber hat sicherzustellen , dass die Anlage gemaf § 16 BetrSichV wiederkehrend nach
der Mafigabe der in Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 5.1 der BetrSichV genannten Vorgaben durch eine
zugelassene Uberwachungsstelle auf Explosionssicherheit, einschlieRlich der Prufungen nach der
MaRgabe der in Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 5.2 und 5.3, ggf. 5.4 (Instandhaltungskonzept) der
BetrSichV genannten Vorgaben durch eine zPbP oder zugelassene Uberwachungsstelle und der
MalRnahmen des §7 GefStoff¥ zu den technischen Schutzmafinahmen, des Blitzschutzes, des
Potentialausgleichs, geprift wird.

Die Festlegung der Fristen fir die nachste wiederkehrende Prifung der Explosionssicherheit (max.
alle 5/6 Jahre) / des technischen Explosionsschutzes (max. alle 2,5/3 Jahre) der Anlage, ggf. Fristen
fir regelmaige Audits (z.B. jahrlich) hinsichtlich Umsetzung des Instandhaltungskonzeptes des
Arbeitgebers.

Hinweise und Bemerkungen:

Die Anwendung eines Instandhaltungskonzeptes, gemél3 Anhang 2, Abschnitt 3, Abs. 54 der
BetrSichV - mit technischen und organisatorischen Malinahmen nach den Malgaben der ZUS BE-
007, muss die Gleichwertigkeit zu den wiederkehrenden Priifungen nach Anhang 2, Abschnitt 3,
Nummer 5.2 und 5.3 der BetrSichV sicherstellen.

Die Gleichwertigkeit und Wirksamkeit des Instandhaltungskonzeptes ist im Rahmen der Priifungen
nach Anhang 2, Abschnitt 3, Nummer 4.1 und 5.1 der BetrSichV durch die ZUS zu priifen.

Die Umsetzung des genannten Instandhaltungskonzeptes ist regelméBig (z.B. jahriich) von einer ZUS
zu kontrollieren / auditieren. Hierzu muss ein Kontrollmechanismus festgelegt und beschrieben
werden.

Datum: 20.06.2018
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Priifbericht
20.06.2018 zum Erlaubnisantrag nach
TUV Auftr.-Nr.:000019388152 §18 BetrSichV

Industrie Service

Annex 5: Rechtsgrundlagen / Beriicksichtigte Vorschriften und technische Regeln

- Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeitsschutz bei der Verwendung
von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen (Betriebssicherheitsverordnung 2016)

- Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung 2015), Artikel 2 der VO

- Leitfaden LV 49, ,Qualitat der gutachterlichen AuBerung im Rahmen des Erlaubnisverfahrens
nach § 13 Betriebssicherheitsverordnung*

- TRBS 1201 ,Prufung von Arbeitsmitteln und tiberwachungsbedurftigen Anlagen”
- TRBS 2152 ff ,Gefahrliche explosionsfahige Atmosphare”
- TRGS 510 ,Lagern von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern®

- TRGS 800 ,BrandschutzmaflRnahmen®
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