
Hindernisfeuer

und befeuert
beleuchtet 
Windsack, 

Aufzugsunterfahrt

AD?

Flur

10% Steigung

10% Steigung

Gefälle 2%

EDV
Podest

Gefälle 2%Gefälle 2%

Verbindungsbrücken H24.1 Neubau Nordseite StellflächenHofrath-Rd. Franz-Bunner-Weg Anfahrt Liegendkranke

11.70 5.85 2.60 7.80 7.80 7.80 7.80 4.55 4.55 2.60 7.80

-3.90

-0.10

+3.70

+7.50

+11.30

Anschluss FB 

an Bestand prüfen

-4.70

-0.44

+3.45

+7.25

+11.05

-5.30

-0.44

+3.36

+7.16

+10.96

+14.76

+18.56

+22.65
5

+18.56

Gefälle 2%

-3.90

-0.10

+3.70

+7.50

+11.30

+15.10

+18.90

+19.50

+22.90
5

+23.34
5

Gefälle 2%

-3.66

-0.33
5

+3.26
5

+7.18

+10.96

+13.97
5

+3.16

+3.40

+4.10

4
0
.0
3
4
.0

4
1
.0

4
.1

8
5

1
.5

0

1
.6

2
2
3
.4

7

1
.5

0
1
5
.0

1
4
.0

1
.4

0
4
.2

1
3
4
.0

3
.1

6
3
0
.03

4
.0
5
0
.0

2
.6

6
3
0
.03

4
.0
5
0
.0

2
.9

6
3
4
.0
5
0
.0

2
.6

6
3
0
.0

7
4
.0
1
0
.0

2
.6

6
3
0
.03

4
.0

6
0
.0
1
5
.0

1
.5

0
1
5
.0

Gefälle 2%Gefälle 2%

+18.90

+19.50

1
.4

0
1
0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.0 1

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.0
1
0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.0

7
5
.0

Gefälle 2%

2
.5

0
8
6
.0

4
4
.0

3
.0

0
3
6
.0
4
4
.0

2
.7

0
6
6
.0

4
4
.0

2
.7

0
6
6
.0

4
4
.0

2
.7

0
6
6
.0

4
4
.0

2
.5

0
8
6
.0

3
4
.0

6
6
.0

3
4
.0
5
0
.01
5
.0

-5.30

-0.44

+3.36

+7.16

+10.96

+14.76

+18.56

+19.56

-3.90

-0.10

+3.70

+7.50

+11.30

+15.10

+18.90

+19.50

+19.90

+20.40

Doppelboden

4
.4

6

1
0
.0

3
.3

6
1
0
0
.0

0
3
4
.0
5
0
.01

5
.0

22.05.025.0 7.50 34.0 14.71 25.0 2.30 25.05.022.0

22.05.025.0 7.74 30.0 17.06 25.05.022.0

2.435.0 6.15 34.92.6

22.025.0 5.55 25.0 2.45 25.05.022.0

11.15 22.025.0 8.00 55.0 4.90 25.05.022.0

Anschluss FB 

an Bestand prüfen

Anschluss FB 

an Bestand prüfen

Anschluss FB 

an Bestand prüfen

1
4
.0

8
0
.0

1
0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.01

0
.0

3
.0

0
4
5
.02

5
.01

0
.0

3
.0

0
4
5
.02

5
.01

0
.0

3
.0

0
4
5
.02

5
.01

0
.0

2
.6

2
7

3
.4

6
3
4
.0

3
.5

5
2
5
.0

3
.5

5
2
5
.0

3
.5

5
2
5
.0

2
.7

2
7

38.4 11.14 10.40 3.60 14.0 17.57 14.0 3.12 17.29 1.74 3.60 14.0 2.81

73.5 1.40 3.64 30.014.0 2.41 40.0

Gefälle 2%

Isokorb

D - 01
003

1
.4

0
8
5
.0

3
.3

6
3
4
.01
0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.0

0
3
6
.03

4
.01

0
.0

3
.3

6
3
4
.0

6
6
.0

3
4
.0
5
0
.01
5
.0

1
5
.8

7

1
.6

2
8
.0

6

1
4
.0

1
.4

0
1
0
0
.0

0
2
.1

6
3
0
.03

4
.0

1
.0

0
2
.1

6
3
0
.0

7
4
.0
1
4
.0

1
.6

4
9
0
.0

2
.0

8
5

1
.7

1
5

2
.0

8
5

1
.2

5
5

22.025.05.0 25.10 25.09.5 1.705 20.022.043.040.0 6.10 40.010.0

U/B Neur. Flur OP-Lüftung

Umbetten Flur DR OPGeräteFlurPS Aufent.

PS Aufent. Flur Ents. Sectio OP Flur DR Ärzte

DR ÄrzteFlurU/B Neugeb.TeeküchePS Aufent.

U/B EV Flur Warten Flur WC U/B Inf

Dienstraum Flur UK Reinig. Wäsche rein Flur BOS Trafo

U/B EVWart. KinderWCAufzug Vorr.Verbindung zu H24

Verbindung zu H24

Verbindung zu H24

Verbindung zu H24

Aufzug Vorr.

Aufzug Vorr.

Aufzug Vorr.

Aufzug Vorr. Flur

Flur

Flur

Flur

Flur

MTA/PS Aufent.FlurAufzug Vorr.Flur

E4

E3

E2

E1

E0

EU1

E4

E3

E2

E1

E0

EU1

+15.10

+19.20

Aufzugsüberfahrt

6
0
.0

8
0
.0

2
.3

6
1
.1

0
3
4
.0

2
.3

6
1
.1

0
3
4
.0

2
.3

6
1
.1

0
3
4
.0

2
.3

6
1
.1

0
3
4
.0

2
.4

1
1
.0

5
3
4
.0

3
.4

6
3
4
.0

3
.7

5
5

2
5
.0 4

4
.01
5
.0

1
.4

0
1
0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.0 1

0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.0 1

0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.0 1

0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.0 1

0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.01

0
.0

2
.7

0
6
6
.0

3
4
.0
4
3
.0

3
.3

2
5

2
5
.0
5
9
.0

9
0
.0

2
.2

6
1
.5

4
2
.2

6
1
.1

9
3
5
.0

2
.2

6
1
.1

9
3
5
.0

2
.2

6
1
.1

9
3
5
.0

2
.3

1
5
.9

4
3
.8

4
5

1
.5

0

+3.85

-3.05
5

-0.04
5

+3.76
5

+7.56

+11.34

+14.32

+20.41
5

-3.05
5

+19.33

+20.15
5

+23.49
5

+24.99
5

+19.65

+3.78

+4.78

-3.82

+4.24

+19.65

+20.55

-3.80

\U+00B10.00

+3.80

+7.60

+11.40

+15.20

+20.55

+22.15

-3.80

\U+00B10.00

+3.80

+7.60

+11.40

+14.02
5

-3.80

\U+00B10.00

9
0
.0

3
.0

0
3
6
.0
4
4
.0

2
.7

0
4
6
.0

9
0
.0

9
0
.0

9
0
.0

1
0
0
.0

0
1
0
0
.0

0

2
.5

0
4
6
.0 2

0
.02
4
.03
0
.0

1
0
0
.0

0
2
.1

6
3
0
.03

4
.0

1
0
0
.0

0
2
.1

6
3
0
.03

4
.0

1
.1

0
2
.0

6
3
0
.03

4
.0

1
.1

0
2
.0

6
3
0
.03

4
.0

6
0
.0
1
5
.0

9
2
.0

2
.0

8
5

1
.7

1
5

2
.0

8
5

1
.8

1
5

1
.9

8
5

1
.8

1
5

1
.9

8
5

1
.4

6
5

1
.0

0

1
4
.0

1
.4

0
3
.4

6
3
4
.0

3
.1

6
3
0
.03

4
.0

3
.1

6
3
0
.03

4
.0

1
0
0
.0

0
2
.1

6
3
0
.03

4
.0

1
.1

0
2
.0

6
3
0
.03

4
.0

1
.1

0
2
.0

6
3
0
.03

4
.0

6
0
.01

5
.0

1
.6

4
1
2
.3

0
2
.0

8
5

1
.8

1
5

1
.9

8
5

1
.8

1
5

1
.9

8
5

1
.4

6
5

1
.0

0
9
0
.0

4
0
.0

4
0
.0

4
0
.0

4
0
.0

-0.02

-6.05

-5.30

-4.32

+3.10

1
.8

7
4
.3

0
1
9
.6

7

5
0
.0

1
.8

7
5
5
.0

3
.6

7
3
.1

6
7
6
.5

3
.8

0
2
.9

6
8
4
.0

2
.9

6
1
.1

9
6

2
.6

0
4

1
.4

6
5

Vordach in 

Glasdach ändern

Einbringöffnung

NRA

25.0 25.20 25.05.014.0 2.41 40.0

1
7
.0

3
.0

8
4
.0

6
0
.0 1

5
.0

-4.65

-3.82 -3.77

-0.19

+3.35

+3.70

Hubschrauberlandeplatz Treppe ohne Geländer ( Freihaltungsbereich Helikopter )Rampenteil ohne Geländer ( Freihaltungsbereich Helikopter )

17.50 17.50

Geländer Ra
mpe

Fangnetz

\U+00B10.00

+21.03

-3.80

\U+00B10.00

+3.80

+7.60

+11.40

+15.20

+19.31

+20.15
5

FreihaltungsradiusFreihaltungsradius

+20.60

+21.90

8 STG.16.3/29

2
.0

0

7
0
.0

1
.3

0

B
R

A
N

D
W

A
N

D

B
R

A
N

D
W

A
N

D

1.913

7.625

F90F90

F90

6.463

7.625

F90 F90F90

Mauerwerk

Decke F90-A / Dachfläche bekiest

BRANDSCHUTZ

Stahlbeton

Stahlbetonfertigteile

Leichtbauwand

Leichtbauwand F30

Leichtbauwand F90

Trennung Bauabschnitte Sonnenschutzanlage

BW - Brandwand

BA BW - Bauart Brandwand

Feuerhemmende Wand

Feuerbständige Wand

feuerbeständige Tür

feuerbeständige Rauchschutztür

feuerhemmende Tür

feuerhemmende Rauchschutztür

Rauchschutztür

Feuerhemmende Verglasung

Feuerbeständige Verglasung

Rauch- und Wärmeabzugsanlage

Notausgang

Lichte Höhe

Oberkante

Unterkante

Fertigfußboden

Rohfußboden

Brüstungshöhe

Deckenversprung

LEGENDE

Dämmung hart

Mineralische Dämmung (weich)

HINWEISE

- Alle Maße sind vor Ort vom Auftraggeber zu prüfen und zu vergleichen. Unstimmigkeiten sind dem Architekten zu melden. 

- Die Auflagen der Baugenehmigung sind zu beachten.

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Statik, der Fachingenieure und der Fachfirmen.

- Türöffnungsmaße sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.

- Brüstungsmaße sind Rohbaumaße, Höhenmaße beziehen sich auf OK FFB.

- Höhenbezüge Neubau FFB EG = +/-0.00 = +509.20 DHHN12 nach Angabe Vermesser.

- Die gezeigte Möblierung dient nur der Darstellung der Funktionalität.

- Alle Treppenraumwände F90-BW, Alle Stahlbetonteile F90-A.
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