Regierung von Oberbayern

Postzustellungsurkunde

Flughafen Minchen GmbH
Téginger Str. 400

8000 MUnchen 87

Thr Schr. v. Unser Aktenzeichen Tel. Zimmer Datum
315 F-98/0-4 272 1411 07.05.15890

Neuer Flughéfen Minchen;
., Anderung der Versorgungszentrale

Anlagen: :

7 Abdrucke dieses Bescheides

Planunterlagen gem. Abschnitt I.2 dieses Bescheides fir jeden
der 7 Kessel

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach §§ 8 ff des Luftverkehrsgesetzes (LuftvG) i.d.F. der Bek.
vom 14.01.1981 (BGBL I S. 61) i.v.m, Art. 76 Abs. 2 des Bayer.
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVEG) i.d.F. der Bek. vom
23.12.1976 (GVBl §. 544) erlassen wir folgenden

Bescheid:
I.

Die Errichtung der nachstehend beschriebenen (I.1) 7 Dampfkes—
selanlagen wird in Ausfuhrung des Vorbehalts in Nr. 12.1.3.34
des 4. Anderungsplanfeststellungsbeschlusses vom 31.05.1989 Nr.
315 F-98/0-4 (4. APFB) zugelassen und der 4. APFB 1.4.F. des Be-
scheides vom 14.06.1989 entsprechend den nachstehend aufgefihr-
ten (I.2 und 3) MaPgaben erganzt:

1. Beschreibung der 7 Dampfkesselanlagen mit Heifwassererzeuger
der Gruppe IV {Abhitzekessel) in 2 Varianten

Postanschrift Besuchszeiten Disnstgeblude
Postfach Mo - Do: 8.30- 12.00 Uhr Hauptgebiude Maximilianstr. 39 Elsenheimerstr. 41 -43 Karlstr. 48 - 50
8000 Minchen 22 13.00 - 15.00 Uhr & Vermittiung (089) 21761 (= E, s.0ben Zimmer-Nr,) (= K, 5.oben Zimmer-Nr.)
Konto-Nr. Freitag: 8.00-12.00 Uhr Teletex 89 80 58 regob & vermittlung {089} 57 93 80 2 vVermittiung (089)2176
7482 - 806 oder nach Vereinbarung Telex 17 898 058 regob Teletex 89 80 58 regob Teletex 89 75 18 robkarl

o PGirgA Minchen Telefax (089) 2176 914 Telex 17 898 058 regob Telex 17 898 058 regob

—~ BLZ 700 100 80 Telefax {089) 57 938 123 Telefax (089) 2176 914
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_ _ g
Variante I :
2 4 6
Herstell-Nr. 8639/2/9 8639/4/11 ~ 8639/6/13
Variante TT ) _
Kegsel-Nr 1 ' 3 "5 7
Herstell-Nr. 8639/1/8 8639/3/10 8639/5/12 8639/7/14

1.1 Die beiden Varianten unterscheiden sich lediglich in der
Anordnung des Abgasrohres am Kesselaustritt. Deshalb gelten
die nachfolgenden Daten fir jeden der 7 Abhitzekessel:

. " Name und Sitz des Herstellers Maschinen- und Beh&lter-—
' ' , bau GmbH, Neustadt/Wied

Zulassiger Gesamtiberdruck in bar 10

Zulassige Vorlauftemperatur in °C 140

Zulassige Warmeleistung in MW 1,057
Herstelljahr 1989
Kesselbauart Zwelizug-Zwangumlauf-
Rauchrohr-
- , GroBwasserraum—Kessel
Wasserinhalt voll in % 2213
Gesamtheizflache im m 235,7
Heizmedium Abgas aus Erdgas-—/

Zinddl1-Motor
Einzugiger Schornstein, Mindungs-—
héhe Uber Erdgleiche in m 20
Obere lichte Weite in m 0,5

1.2 Zu allen 7 Abhitzekesseln gehdéren 2 Auffangbehdlter mit fol-
‘genden Daten:

Name und 8itz des Herstellers Wolf, Wilmsdorf
Herstell-Nrn. 22172, 22173
Zulassiger Betriebsdruck in bar 2

Zuldssige Vorlauftemperatur in °C 140

Inhalt in 1 je 56000
Herstelljahr : - 1988

2. Die Errichtung der Dampfkesselanlagen hat entsprechend den
folgenden zu jedem Abhitzekessel gehdrenden Unterlagen.zu

— erfolgen:
Postanschrift Besuchszeiten Dienstgebiude
Paostfach Mo - Do: 8.30 - 12.00 Uhr Hauptgebiude Maximilianstr, 39 Elsenheimerstr. 41 -43 Karlstr. 4B - 50
8000 Minchen 22 13.00 - 15,00 Uhr & Vvermittlung {089) 21761 {= E, s.oben Zimmer-Nr.) (= K, s.oben Zimmer-Nr.)
Konto-Nr. , Freitag: 8.00- 12.00 Uhr Teletex 89 BO 58 regob & Vermittlung (089)57 93 80 ‘& Vermittlung (089}2176 1
7482 -806 oder nach Vereinbarung Telex 17 898 058 regab Teletex 89 80 58 regob Teletex 89 75 18 robkarl
o PGiroA Minchen . Telefax (089) 2176 914 Telex 17 898058 reqgob Telex 17 858 058 regob

—~ BLZ 700 100 80 - Telefax (089) 57936123 Telefax {089) 2176 914
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Erléduterungsbericht

Beschreibung HHE- 6.84

Beiblatt AOL 4.80

Beiblatt OBH 4.80

Kesselzeichnung Nr. 8910/00

7zeichnung BHKW-Halle, Draufsicht Nr. 029408/02
Zeichnung BHKW-Halle, Schnitte Nr. 029405/02
Zeichnung BHKW-Halle, Schnitte Nr. 029406/02
Warmeschaltbild, Teil 1, Nr. 024937/02
warmeschaltbild, Teil 2, Nr. 024938/02
warmeschaltbild, Teil 3, Nr. 024939/02
Kiihl-Heizwasgserschema Nr. 024943/01 |
Grundriflayout/Lageplane

Kraftstoffschema Nr. 024546/02

Zeichnung Kraftstofftagesbehalter mit Bauartzulassung Nr.
4269/70-88-1

Gasschema Nr. 024947/01

2.17 Katalysatorschema (Entstickung) Nr. 044094/01
2.18 Katalysatorschema (Analytik) Nr. 051397/00
2,19 Abgasschema Nr. 024944/01
2.20 Schmierdlschema Nr. 024945/02
2.21 Druckluftschema Nr. 024948/02
Postanschrift Besuchszeiten Dienstgebiude :
- Pastfach Mo - De: 8.30- 12.00 Uhr Hauptgebiude Maximilianstr. 39 Elsenheimerstr. 41 - 43 Karlstr. 48 - 50
8000 Miinchen 22 13.00-15,00 Unhr = vermittlung (089} 21761 (= E, 5.oben Zimmer-Nr.} {= K, s.oben Zimmer-Nr.)
Konto-Nr. Freitag: 8.00-12.00 Uhr Teletex 89 80 58 regob < Vermittlung {(089)57 93 80 B Vermittiung (089)2176
7482 -806 ader nach Vereinbarung Telex 17 898 058 regab Tsaletex B9 80 58 regod Teletex 89 75 18 robkarl
o PGiroA Minchen Tetefax (089) 2176 914 Telex 17 898 058 regob Telex 17 898058 regob

—~ Bt.Z 700 100 80 ‘ Telefax [0B9) 57938 123 Telefax (089) 2176 914
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Soweit die Plane Nr. 028282/00 (1fd.Nr. 2.24 des 4. APFB
vom 31.05.1989) bzw. Nr. 044094/01

scheids) und Nr.

(Lfd.Nxr.

2.17 dieses Be-
23254/03 (1fd.Nr. 2.6 des 4. APFB) bzw. Nr.

024946/02 (1lfd.Nr. 2.14 dieses Bescheids) den gleichen Sach-
verhalt darstellen, sind die zu diesem Bescheid gehdrenden
Pléne verbindlich. '

Bei der Errichtung der Dampfkesselanlagen mit den Heipwas-
sererzeugern (Abhitzekessel) sind neben den im Anderungs-
planfeststellungsbeschlup (4. APFB) genannten Auflagen noch
folgende Auflagen zu beachten:

Allgemeine Anforderungen:

Die vor jedem Abhitzekessel abgasseitig angebrachten Ab-
gasklappen missen so dgesteuert sein, dap sie sowohl beil
Spannungs- bzw. Steuerluftausfall als auch bei Ansprechen

‘entsprechender Begrenzer die abgasseitige Verbindung zum

Abhitzekessel absperren und den direkten Abgasweg zum Kamin
freigeben. Die Stellung der Klappen muf von aufen erkennbar
sein. Diese Steuerungsvorginge missen nach dem Ruhestrom-
prinzip erfolgen. Die Funktionsfahigkeit der Abgasklappen
ist auch im Hinblick auf die schnelle Regelbarkeit einer
Binzelprufung durch den Sachverstandigen zu unterziehen,

Die abgaszufuhr ist so zu begrenzen, daf die der zulé&ssigen
warmeleistung entsprechende Beheizungsleistung jedes Abhit-
zekessels nicht Uberschritten wird.

Die Leckrate der %bgasklappe vor jedem Abhitzekessel darf
den Wert von 25 m~/h nicht Uberschreiten. Wird diese Leck-
rate Uberschritten, ist die erforderliche Dichtheit wieder-
herzustellen oder es ist die Abgasklappe auszutauschen.

Das Full-,. Erganzungs- und Umwalzwasser muf den "yaTov-
Richtlinien fur das Kreislaufwasser in Heifwasser-— und
warmwasserheizungsanlagen (Industrie- und Fernwdrmenetze)"
Ausgabe Februar 1989 entsprechen (VATUV-Merkblatt Tch 1466
bzw. AGFW 5/15) (s.auch Nr. 12.1.3.12 des 4. APFB).

H

Postanschrift
Postfach
8000 Miinchen 22
Konto-Nr.
7482 - 806
o PGiroA Minchen
~ BLZ 700 100 80

Besuchszeiten
WMo - Do: 8.30 - 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr

Freitag: 8.00-12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Bianstgebiude

Hauptgebiude Maximilianstr. 39

= Vermittlung (0B89) 21761
Teletex B9 80 58 regob
Telex 17 898 058 regob
Telefax (089) 2176 914

Elsenheimersir. 41 - 43
{= E, s.oben Zimmey-Nr.}

2 Vermittiung (089} 57 93 80

Teletex B9 BO 58 regob
Telex L7 898 058 regob
Telefax (D89) 57938123

Karistr. 48 - 50
(= K, s.0ben Zimmer-Nr.}

| vermittlung (089}2176

Teletex 89 75 18 robkarl
Telex 17 898 058 regod
Telefax (089) 2176 914
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3.5 Die vorgesehenen Wasserstandsbegrenzer, die bei Unter-
gschreiten des niedrigsten Wasserstandes dlie Beheizungsum-
walzpumpen abschalten, entsprechen nicht der TRD 604 Bl. 2.
Fs sind solche "besonderer Bauvart" einzubauen.

3.6 %ur Vermeidung von Betriebsstorungen ist jeder Stutzen fuUr
die Niveauelektrode (Mefgefap fur Wasserstandsbegrenzer)
mit einer Entlﬁftungsméglichkeit z1 versehen.

3.7 FlOr alle 7 Kessel sind der Regierung von Oberbayern Strom-—
laufplane vorzulegen, die vom Sachverstandigen gepruft und
in Ordnung befunden worden sind. Aus den Schaltungsunter—

. lagen missen der Aufbau und die Wirkungswelse der elektri-

schen Ausristung, soweit diese auf die Sicherheit der Ab-

hitzekesselanlage Einfluf hat, eindeutig ersichtlich sein,
wobel die Bestimmungen der VDE 0116/DIN 57116 zu beachten
sind.

3.8 Jeder Dampfkessel ist mit eilnem bauteilgepriften, ausrei-
chend bemessenen Sicherheitsventil nach TRD 421, Ausgabe
Mai 1982, auszurudsten.

3.9 In unmittelbarer Nahe jedes Sicherheitsventiles ist ein
Entspannungstopf mit ausreichendem Querschnitt anzuordnern.
Jeder Entspannungstopf ist fir den hdchsten Druck, der in
inm auftreten kann, zu bemessen. An jedem Entspannungstopf
sind Leitungen ausreichenden Querschnittes sowohl zur Ab-
leitung des entspannten Dampfes als auch zur Ableitung der
Flissigphase anzubringen. Fir die Bemessung der Entspan-

- nungstdpfe, der Ausblase- und Entwasserungsleitungen ist
sinngemaf die DIN 4751 Teil 4 anzuwenden.

3.10 Der Hersteller hat zu bestdtigen, daB jeder Abhitzekessel
fur die vorgesehene Betriebsweigse (Temperaturgpreizung an
Vorlauftemperatur und Riucklauftemperatur} geeignet ist.

3.11 Jeder Abhitzekessel ist so lange standig zu heaufsichtigen,
bis die den Betrieb ohne standige Beaufsichtigung betref-
fenden Mafgaben Nr. 3.5 und 3.7 vollzogen sind und der TOV-
Sachverstandige den sachgerechten Vollzug im Kesselbuch be-
statigt hat. ‘

Poitanschrift Besiuchszeiten Dienstgebiude
Postfach_ Mo - Do: 8.30 - 12.00 Uhr Hauptgebiude Maximilianstr. 39 Elsenheimerstr. 41 - 43 Karlstr. 48 - 50
8000 Minchen 22 13.00 - 15.00 Uhr 2 vermittiung (089) 21761 (= £, s.oben Zimmer-Nr.) _{= K, s.oben Zimmer-Nr.}
Konto-Nr. Freitag: 8.00-12.00 Uhr Teletex 89 80 58 regob < Vermittiung {(089)57 93 BO & Vermittlung (0829) 2176
7482 - 806__ ader pach Vereinbarung Telex 17 898 058 regob Teletex 89 80 58 regob . Telaetex 89 75 18 robkarl

o PGirpA Miinchen Telefax {CB89) 2176 914 Tetex 17 898 058 regob Telex 17 898 058 regob

- BLZ 700 100 80 Tejefax {089) 57 938 123 Telefax (089) 2176 214
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3.12

3.15

3.17

Jeder Abhitzekessel muf entsprechend den Anforderungen der
Technischen Regeln fur Dampfkessel vor Inbetriebnahme einer
Bau- und Wasserdruckpriufung unterzogen werden. ‘

Um einen unzulédssigen abgasseitigen Uberdruck zu verhin-
dern, ist jeder Verbrennungsmotor mit einer geelgneten
Einrichtung auszurusten, die bei UUberachreiten eines vom
Hersteller anzugebenden héchsten Uberdruckes in der Mefwar-
te ein Alarmsignal ausldst. Die vom Bedienungspersonal in
diesen Falle zu ergreifenden Mafnahmen sind in einer Be-
dienungsanleitung festzulegen. Um Betriebsstdrungen zu ver-
meiden, wird empfohlen, den Differenzdruck in regelmafigen
7zeitabsténden zu registrieren.

‘Zusatzliche Anforderungen an die Kraftstoffversorgungs-

anlage

Bei voribergehender Auperbetriebnahme von einzelnen Tages-—
behdltern, z.B. wegen anstehender Revision, dirfen nicht
mehr als 2 Aggregate von einem Tagesbehalter versorgt wer-
den. Es ist daflur Sorge zu tragen, . dap das 01 in denselben
Tagesbehdlter zurlckflieft, aus dem es entnommen wird.

Der Uberlauf-Sammelbehdlter, in den die gemeinsame Uber-—
laufleitung der Tagesbehdlter einmindet, ist mit einer
{berfiillsicherung, die beim Ansprechen einen akustischen
Alarm ausldst, auszuriisten. Der Alarm mup einer besetzten
Stelle vernehmbar sein und so rechtzeitig erfolgen, daf
noch manuell eingegriffen werden kann.

Erganzend zu den Auflagen Nr. 12.1.3.8 und 12.1.3.9 des
Bescheides vom 31.05.1989 ist die Zuverlassigkeit der Ab-
schaltung der Brennstoffzufuhr jedes einzelnen Motors. durch
eine Einzelprifung durch den Sachverstandigen nachzuweien.

Sofern gasseitlg Druckknopfventile, z.B. vor Prifbrennern
eingebaut werden, sind diese Ventile zusatzlich jeweils mit
einem DIN/DVGW-gepruften Absperrhahn zu sichern.

Ist so eine MaPnahme nicht vorgesehen, sind die nachge-
schalteten Einrichtungen zu entfernen und die dafir vorge-
sehenen Stutzen dicht zu verschliefen. :

Postanschrift Beasuchszeiten Dienstgebdude
Postfach
:!(000 M'il.inchen 22 13.00 - 15.60 Unhr = vermittlung (089} 21761 {= E, s.oben Zimmer-Nr.) (= K, s.oben Zimmer-Nr.}

anlo-Nr.
7482 - 806
PGiro A Miinchen Telefax {089) 2176 914 Telex 17 898 058 regob Telex 17 898 058 regob

Mo - Do: 8.30 - 12.60 Uhr Hauptgebiude Maximilianstr. 39 Elsenheimerstr. 41 - 43, Karlstr. 48 -50¢

Freitag: 8.00-12.00 Uhr  Teletex 89 80 58 regob & Vermittlung (089) 57 93 80 & Vermittiung (089} 2176 .
cder nach Vereinbarung Telex 17 898 058 regob Taletex 89 80 58 regob Teletex 89 75 18 robkarl

~ BLZ 700 100 80 Telefax {089) 57938123 Telefax {(089) 2176 914



3.18

3.19

3.20

3.21

3.23

zusatzliche Anforderungen an die Anlage fir 25-%ige wassri-
ge Ammoniakldbsung:

Die Ammoniakwasser-Lagerbehdlter sind so zu verankern, dap
sie auch bei max. Grundwasserspiegel mit 1,3-facher Sicher-—
heit gegen Auftrieb gesichert sind.

Die Befillung der beiden 40 m>-Ammoniakwasser-Lagerbehdlter
mit 25-%iger Salmiakldsung mup im Gaspendelverfahren er-
folgen. '

Die beiden unterirdischen Lagerbehdlter mussen jeweils mit
folgenden Einrichtungen in exp1081onsgeschutzter Ausflhrung
ausgestattet werden:

- PFlllstandsmessung mit Uberfillsicherung
- Selbstansaugende Fdorderpumpe bzw. Tauchpumpe
- Leckanzeige.

Die Leckanzeige hat sowohl o6rtlich als auch in der Schalt-
warte optisch und akustisch zu erfolgen.

Die oberirdisch verlegten einwandigen, ammoniakwasser-—
fiihrenden Rohrleitungen sind vor Inbetriebnahme mit dem
1,3- fachen des zuléssigen Betriebsiberdruckes abzudricken
und auf Dichtheit zu priufen. Bel wiederkehrenden Prufungen
durch den Sachverstandigen ist eine Sichtprufung beil den
oberirdisch verlegten Rohrleitungen unter dem maximalen Be-
triebsuberdruck ausreichend. :

Das Dichtungsmaterial mup fiir den Verwendungszweck geeignet
sein.

Die Armaturen missen.fir die mdglichen Betriebsiberdriicke
ausreichend bemessen sein.

Alle fllssigkeitsfihrenden absperrbaren Leitungen, die
keine unabsperrbare Verbindung mit einem Lagerbehdlter oder

" der Atmosph&re haben und in denen ein unzuléssiger Uber-

druck durch Erwarmen der FluUssigkeit entstehen kann, sind
mit geeigneten Sicherheitseinrichtungen gegen unzulassigen

Postanschrift
Postfach
8000 Miinchen 22
Konto-Nr.
7482 - 806
o PGiroA Miinchen
~ 8BLZ 700 100 B8O

Besuchszeiten

Mo - Do: 8.30- 12.00 Uhr
13.00 - 15.00 Uhr

Freitag: 8.00-12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Dienstgebdude

Hauptgebdude Maximilianstr. 39
2 Vermittlung (089) 2176 1
Teletex 89 80 58 regob

Teiex 17 898 058 regob
Telefax (089} 2176 914

Elsenheimerstr. 41 - 43

{= E, s.oben Zimmer-Nr.}

& Vermittlung (089) 57 93 80
Teletex 89 80 58 regob

Telex 17 898 058 regob
Telefax (089) 57938123

Karlstr. 48 - 50

{= K, s.oben Zimimer-Nr.)

B vermittlung {089)21761
Teletex 89 75 18 robkarl
Telex 17 898058 regob
Telefax {DB9) 2176 914
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Uberdruck. abzusichern. Es ist sicherzustellen, dap die beim
Ansprechen der Sicherheitseinrichtungen evtl. austretende
Fliissigkeit keine Gewdsserverunreinigung verursachen kann.

3.25 Die Beh&lterfulleitung und Géaspendelleitung sind mit geeig-
neten Verschlufeinrichtungen zu versehen.

3.26 Durch geeignete MaPnahmen ist sicherzustellen, daP der mit
H,50 gefillte Absorptionsbehdlter in der Entliftungs-
1&8itlng nicht Uberfdllt und ein ausreichender Fallstand
stets eingehalten wird. Die Bauart mup sicherstellen, dap
der Fillstand stets kontrolliert werden kann. Uberlaufende

Fliissigkeit muf sicher aufgefangen werden.

3.27 An geeigneter Stelle sind Gaswarnanlagen fur Ammoniak zu
installieren.

3.28 Durch ein Schild am Abfﬁilplatz ist auf das Filllmedium "Am—
moniakwasser mit 25 % NH.,-Konzentration" und auf die Benut-
zung der Gaspendeleinricﬁtung hinzuweisen.

3.29 Beim Befilillen ist der Fahrer des Strafentankwagens durch
einen geeigneten Voralarm vor dem Erreichen des zulassigen
Beh&lter—-Flillstandes (95 %) zu warnen.

3.30 Flur die Personen, die mit der wassrigen Ammoniaklésung in
Bertihrung kommen ké&énnen, sind persénliche Schutzausristun-
gen (Schutzbrillen bzw. Gesichtsschutzschild, Handschuhe,
Stiefel und Schiirzen) bereitzustellen.

3.31 Die Pflicht zum Tragen der persdnlichen Schutzausrudstung
gilt auch flur Fremdpersonal {(z.B. Fahrer von StraBentankwa-
. . gen, die mit Befiillarbeiten beschaftigt sind).

3.32 Auf die Tragepflicht ist durch Beschilderung hinzuweisen
(z.B. Piktogramme nach VBG 125). :

3.33 In der N&he der Tankanlage sind Augendusche sowle Gasmasken'
(Filtergeréate) bereitzuhalten.

3.34 Das Bedienungspersonal ist mindestens jahrlich einmal uber
den Umgang mit den Gefahrstoffen (Ammoniakwasser und Schwe-

Postanschrift Besuchszeiten Dienstgebiude . .
Posttfach Mo - Do: 8.30 - 12.00 Uhr Hauptgebiude Maximilianstr. 39 Elsenheimerstr. 41 -43 Karlstr. 48 - 50
8000 Mdnchen 22 13.00-15.00 Uhr & vermittlung (089) 2176 1 (= E, s.oben Zimmer-Nr.) (= ¥, s.oben Zimrmer-Nr,)
Ko nto-Nr. Freitag: B8.00-12.00 Uhr Teletex B9 80 58 regob a vermittiung (089) 57 93 80 & Vermittiung {089}21761
74?2 - 806 oder nach Vereinbarung Telex 17 898 058 regob Tealetex 89 B0 58 regob Teletex 89 75 18 robkarl
o PGiroA miinchen Telefax (089) 2176 214 Tetex 17 898058 regob Telex 17 B28 058 regob

—~ BLZ 700 100 80 Telefax {089) 57938 123 Telefax (089) 2176 914
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felséure) sowie Uber den sachgemdfen Gebrauch der Schutz-
ausristung und der Rettungsmittel zu belehren. Uber die Be-
lehrungen sind Aufzeichnungen anzufertigen. Die Teilnehmer
an den Belehrungen haben 1hre Anwesenheit mit ihrer Unter-
schrift zu bestétigen.

3.35 Die Be- und Umfullvorgange sind von einem Betrlebsbevoll—
machtigten zu uberwachen.

IT.

Von einer Planfeststellung der - unwesentlichen - Planerganzung
wird abgesehen.

IIT.

Die sofortigé Vollziehung dieses Bescheides wird angecordnet.

IV.

Flir diesen Bescheid wird eine GeblUhr von 2 000 DM erhoben. Aus-
lagen sind in Hdhe von 987,-- DM angefallen.

Griunde:

1. Auf Antrag der Flughafen Minchen GmbH (FMG) wurde mit dem 4.
APFB der Plan zur Errichtung und zum Betrieb der geanderten
Versorgungszentrale im noérdlichen Bebauungsband festgestellt
und das Anderungsvorhaben zugelassen. In Nr. 12.1.3.34
enthalt der 4. APFB einen Vorbehalt flr die Errichtung der
Abhltzekessel

Mit Schreiben vom 23.01.1990 hat der TUV Bayern eine Stel-

lungnahme nach § 10 Abs. 3 der Dampfkesselverordnung mit

sicherheitstechnischen MaBgaben Ubermittelt. Das Gewerbe-

aufsichtsamt Minchen-Land hat bestédtigt, dap die Belange

des Dampfkesselrechts als erflillt anzusehen sind, wenn die

Zulassung der Errichtung nach den der TUV-Stellungnahme vom
— 23.01.1990 aufgefihrten Mafgaben erfolgt.

Postanschrift Besuchszeiten Disnstgebiude

Postfach

8000 Mlinchen 22
Konto-Nr.

7482 -806
PGiroA Minchen
BLZ 700 100 80

Mo - Do: 8.30 - 12,00 Unr
13.00 - 15.00 Uhr

Freitag: 8.00-12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Hauptgebdude Maximilianstr. 39
2 Vermittlung {089) 21761
Teletex 89 B0 58 regob

Telex 17 898 058 regob

Telefax {089} 2176 914

Elsenheimerstr. 41 -43

{= E, s.oben Zimmer-Nr,)

‘& Vermittiung {08%) 57 93 80
Toletex 89 B0 58 regob

Telex 17 898 058 regob
Telefax {089} 57938123

Karlstr. 48 - 50

(= K, s.oben Zimmer-Nr.)

& vermittlung {089) 21761
Teletex B9 75 1B robkarl
Telex 17 898 058 regob
Telefax {09} 2176 914
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Die Erg&nzung des 4. APFB kann als unwesentliche Plananderung
in Form der Plangenehmigung erfolgen (Art. 76 Abs. 2 BayVwVIG
i.V.m. § 8 Abs. 1 LuftVG). Wie schon die im 4. APFB selbst
festgestellten Anderungen berihrt auch die nunmehr vorgenom-
mene Zulassung der Errichtung der Abhitzekessel nach Mapgabe
sicherheitstechnischer Erfordernisse die Belange Dritter
nicht anders, neu oder stdrker als bisher. Die Auflagen im 4.
APFB werden lediglich konkretisiert und erganzt.

Die Errichtung der Abhitzekessel entspricht den Erfordernis-
sen der Dampfkesselverordnung ({(Stellungnahmen des TV Bayern
und des Gewerbeaufsichtsamtes Minchen-Land). Die Antragsun-
terlagen i.8. der TRD 520 liegen vollstandig und vom TUV Bay-
ern Uberprift vor. Damit sind die im 4. APFB in Nr. 12.1.3.34
aufgefilhrten Voraussetzungen erfillt; die Errichtung der
Dampfkesselanlage konnte zugelassen werden. Die Aufnahme zu-
satzlicher Auflagen blieb im 4. APFB (Nr. 12.6) ausdricklich
vorbehalten.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieses Bescheides
ist sowohl im &6ffentlichen als auch im Uberwiegenden Inter-
esse der FMG geboten. Getragen wird die Anordnung weiterinin
von den im PFB und APFB genannten Grinden (s. PFB, S. 611 ff;
APFB, 8. 188 ff). Der sofortige Bau der Versorgungszentrale
ist flr die unverzlgliche Inbetriebnahme des neuen Flughafens
Miinchen erforderlich. Neue, starkere oder andere Betroffen-
heiten als bisher sind mit der Errlchtung der Abhitzekessel
nicht verbunden.

Dieser Bescheid ist kostenpflichtig (§ 1 Abs. 1 LuftKostV).
Die FMG hat als Antragstellerin die Kosten dieses Verfahrens
zu tragen (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 VwKostG). Die H&he der Gebihr
richtet sich nach Abschnitt V.7 a des Geblhrenverzeichnisses
zur LuftKostV. Die Hdhe der Auslagen (§ 3 Abs. 1 und 2
LuftKostV) ergibt sich aus den Kosten fir die gutachtliche
Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamtes Minchen-Land.

Rechtsbehelfsbelehrung

- Gegen diesen Bescheld kédnnen Sie Klage erheben. Die Klage miissen
Sie innerhalb eines Mcnats nach Zustellung des Bescheides beim

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in Minchen, Ludwigstrape

Postanschrift
Postfach
8000 Minchen 22
Konte-Nr.
7482 - 806
o PGirgA Miinchen
~ BLZ 700 100 80

Basuchszeiten

Mo - Do: 8.30: 12.00 Uhr
13.¢60 - 15.00 Uhr

Freitag:' 8.00-12.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Dienstgebiuda

Hauptgebdude Maximilianstr. 39
& Vermittiung (0B9) 21761
Teletex 89 80 58 regob

Telex 17 898 058 reqob

Telefax {089) 2176 914

Elsenheimerstr. 41 -43

{= E, s.oben Zimmer-iNr.)

= Vermittiung (089)57 93 80
Teletex 89 80 58 regob

Telex 17 898 058 regob
Telefax [(0B9) 57938123
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{= K, s.oben Zimmer-Nr.}

‘& Vermittiung (089)2176 1
Teletex 89 75 18 robkarl
Telex 17 838 058 regob
Telefax (0C89) 2176 914



23, 8000 Minchen 34, schriftlich oder zur Niederschrift des
Urkundsbeamten der Geschaftsstelle dieses GCerichts erheben.

Regierung von Oberbayern

In der Klage missen Sie den Klager, den Beklagten (Freistaat

Bayern) und den Streitgegenstand bezeichnen,

ferner scollen Sie

einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrindung dienenden
Tatsachen und Bewelismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie

diesen Bescheid beiflgen

(in Urschrift,

in Abschrift oder in Ab-

lichtung), ferner zwel Abschriften oder Ablichtungen der Klage-
schrift fur die Ubrigen Beteiligten.

Mit freundlichen Grufen

o PGiroA Minchen
— BLZ 700 100 80

I.A,

Heyduck

Regierungsdirektor
Postanschrift Besuchszeiten
Postfach Mo - Do: 8.30 - 12.00 Ubr
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