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Fenster-/Türöffnungen bis 2m BRH über Außengelände von innen nichtbrennbar und feuerbeständig verkleiden!
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G30 Festverglasung

2. RW Außentreppe/Turm

offene Stahlkonstruktion; nichtbrennbar
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2. RW Außentreppe/Turm

offene Stahlkonstruktion

nichtbrennbar

kein Gefährdungsbereich

da Halle durch Raum F30 von der Fassade getrennt 

(s. Grundriss)

harte Bedachung

G30 Festverglasung
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harte Bedachung

harte Bedachung

2. RW Außentreppe

offene Stahlkonstruktion

nichtbrennbar

Rettungsweg zur öffentlichen Straße
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G30 Festverglasung

Gefährdungsbereich G30 Festverglasung
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2. RW Außentreppe/Turm

offene Stahlkonstruktion

nichtbrennbar
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Firnhaberstr. 22c, 86159 Augsburg
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Grundkonzept-Brandschutz

Objekt:

Lokhalle

Ort:

PARS GmbH

Ansichten

Detail:
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Bausachverständige und Ingenieure

Olympiastraße 14, 86179 Augsburg

28.01.2026

.........................................................

Dipl.-Ing. Michael Tsu

Brandschutz-Nachweis erstellt:

.........................................................

Bauherr/Antragsteller:

LEGENDE

1. Rettungsweg

2. Rettungsweg

Feuerlöschgerät

Bauteil feuerbeständig

Bauteil hochfeuerhemmend

Bauteil feuerhemmend

Brandwand

Bauteil in der Bauart von Brandwänden

Baustoff nichtbrannbar 

Türen:

T30              (fh, selbstschließend)

T30(D)         (fh, dicht- und selbstschließend)

T30-RS        (fh, rauchdicht und selbstschließend)

RS               (rauchdicht und selbstschließend)

VDS            (vollwandig, dicht und selbstschließend)

DV               (dichtschließend und mind. vollwandig)

+ M; auch unter zusätzlicher 

mechanischer Beanspruchung
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