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HKW München Freimann

Maschinenhaus
Baugenehmigung
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Schnellschließende Armaturen
ausserhalb Maschinenhaus
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Gasleitung von Gasverdichterstation
oberirdisch verlegt

Wasserleitung unterhalb Giro-Ebene

Ab
ga

sk
am

in
Ab

ga
sk

am
in

Gasleitung unterhalb Giro-Ebene

G
as

le
itu

ng
 u

nt
er

ha
lb

 G
iro

-E
be

ne

Schallschutz
Jalousie

Schallschutz
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Schaltanlage Allg.
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Schaltanlage GT1
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2.004
Schaltanlage GT2
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2.003
Flur
25,95 m2
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Bestand E-Trakt

Geno-SchalterGeno-Schalter Neubau

Bestand

Grundriss Ebene +9,50
Maschinenhaus + Trafogebäude 1 + 2

HI/161216

Grundriss Ebene +9,50
Maschinenhaus + Trafogebäude 1 + 2
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