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Legende:

Brandwand

Bauart Brandwand=
=
= 

feuerbeständ¡ge Wand Fgo

I
Ø

notwendi ge Treppe/Treppenraum

feuerbeständige Decke/Dachdecke F90

Maßgebend ¡st der Textteil des Nachweises

Brandschutz lan
Objekt: HKW Freimann Umbau Maschinenhaus
Ort: Frankfurter 181, München
Geschoss: +4

ProjekhNr 1207-3O5c lndex: lndex Datum:

Datum: 16.09.16 M= Zeichner: VA,AT

Planer-
steller: ^Z KERSKEI{\\ KIRGHI{ER

Pienzenauerstraße 7
D-81679 München
+49 89 9810789-0
office@kk-fire.com

Beratende lngenieure VBI Sachverståndige für baulichen Brandschutz

Basisplan: AF-Consult

Quelldate¡: 202-F1 Grundr¡ss +4,80.dwg-1 60902
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